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Dimension 4" X 12.5"

- CHAQUE CONTROLEUR DE CIRCUIT CONTROLE UN MAXIMUM DE CINQ CIRCUITS DE REFRIGERATION.

- TRANSFORMATEUR A PRISE CENTRALE 24 Vca REQUIS (12 VA PAR CONTROLEUR).

- SORTIE RELAIS 2 Ampéres NOMINAL.

- VOIR LE SCHEMA C-005 POUR LES EXIGENCES D'ALIMENTATION.
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SYSTEME :

REFRIGERATION

AUTOMATISATION / CONTROLE :

Micro Thermo Technologies™

Rue Brault, Mirabel
Québec, Canada, J7J 0C4
Tél. :(450) 668—3033
Téléc. :(450) 668—2695

TITRE:

SCHEMA DE RACCORDEMENT

DU CONTROLEUR DE CIRCUIT
120 VOLTS

REF. PIECE:
Dessiné par : Congu par : Approuvé par: Révision:
G.Q. L.M. AH. 02
Echelle: Date : Nom du fichier :
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