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MISE A LA TERRE DU BOITIER

Remarque 1 : un relais externe doit étre utilisé pour contréler un
ventilateur ECM et le type de relais doit étre recommandé par le
fabricant de I'équipement.
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SYSTEME :

AUTOMATISATION / CONTROLE :

Micro Thermo Technologies™
12855 Rue Brault, Mirabel

Québec, Canada, J7J 0C4

Tél. :(450) 668—3033

Téléc. :(450) 668—2695

TITRE :

CABLAGE DU CONTROLEUR

DE COMPTOIR REFRIGERE G2
CC1AET CC2R

REF. PIECE :

963-CC1A G2 (SSR)
c@us 963-CC2R G2
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Dessiné par : Congu par : Approuvé par Révision :
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Echelle Date : Nom du fichier :

s s CONTROLEUR DE COMPTOIR
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