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REMARQUE :

NE PAS SE FIER UNIQUEMENT À LA

COULEUR DU FIL, FAIRE ÉGALEMENT

ATTENTION À L'ORDRE DES FILS.

FIL DE CALIBRE 18 AWG

PRINCIPES DE CÂBLAGE POUR

CONNEXIONS CT
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DOUBLE PREDÉCOUPE (K-O) POUR

TUYAU 1/2 PO ET 3/4 PO

DOUBLE PREDÉCOUPE (K-O) POUR

TUYAU 1/2 PO OU 7/8 PO

DIMENSIONS

A- 3-1/2 PO

B- 4 PO

C- 6 PO

VUE ISOMÉTRIQUE

T-002 TRANSFORMATEUR XFO 560-00122004-08-25

01A.H.L.M.G.Q.

TRANSFORMATEUR 100VA

TYPE FERMÉ, PRI. 120/240V

SEC. 16/32V CT

560-0012

™

RÉFRIGÉRATION / CVAC

Non à l’échelle

Dessiné par : Conçu par  :

Nom du fichier :

Révision :

Échelle : Date :

Approuvé par  :

SYSTÈME : 

TITRE : 

AUTOMATISATION / CONTRÔLE :

RÉF. PIÈCE : 
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